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IČ

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), 
jako příslušný orgán státní správy na úseku integrované prevence podle § 67 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění novel, podle § 10 a § 11 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění novel, a podle ustanovení § 28 písm. e) a § 33 
písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o 
integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované 
prevenci), ve znění novel,

vydává

v souladu s § 19a odst. zákona o integrované prevenci rozhodnutí kterým se mění 
integrované povolení pro zařízení „Teplárna Komořany – kogenerační zdroj“ společnosti United 
Energy, a.s., Teplárenská 2, 434 03 Most Komořany, IČ 273 09 959, které bylo vydáno Krajským 
úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, pod č.j.: 

ze dne 19.04. 2004, se změnami č.j.: 2807/ZPZ/09/IP 18/Z2/Rc, ze dne 09.03. 2010, č.j.: 
18/Z3/Rc, ze dne 30.04. 2010, č.j.. 1709/ZPZ/2010/IP

č.j.: 2219/ZPZ/2010/IP 18/Z5/Rc, z 17.09. 2010, č.j.: 2219/ZPZ/2010/IP /Z5/Rc, z 06.10. 2010, č.j.: 
18/Z6/Rc, z 17.12. 2010, č.j.: 3044/ ZPZ/2010/IP 18/Z7/Rc, z 15.02. 2011, č.j.: 
18/Z8/Rc, z 17.10. 2011, č.j.: 2212/ZPZ/2011/ IP 18/Z9/Rc, z 07.11. 2011, č.j.: 

11. 2011, a č.j.: č.j.: 3008/ZPZ/2011/IP
č.j.: 439/ZPZ/2012/IP 18/Z12/Rc, z 14.02. 2012, č.j.: 1905/ZPZ/2012/IP 18/Z13/Rc, z 23.07. 2012, č.j.: 

18/Z14/Rc, z 24.08. 2012, č.j.: 400/ZPZ/2013/IP 013, č.j.: 
18/Z15/Rc, z 06.08. 2013, č.j.: 3470/ZPZ/2013/IP 39/Z17/Rc, z 17.12. 2013, č.j.: 
18/Z18/Rc, z 11.07. 2014, č.j.: 2695/ZPZ/2014/IP 18/Z19/Rc, z 30.10. 2014, č.j.: 
18/Z20/Rc, z 28.08. 2015, č.j.: 18/Z21/Rc, z 26.01. 2016, č.j.: 

č.j.: 617/ZPZ/2017/IP 18/Z23/Rc, z 20.02. 2017, č.j.: 
18/Z24/Rc, z 11.10. 2017, č.j.: 4062/ZPZ/2017/IP č.j.: 

č.j.: 3466/ZPZ/2018/IP

Teplárenská 2
Komořany



18/Z42/Rc, z 29.08. 2023 (včetně opravy 

1. Ochrana ovzduší emisní limity, podmínky monitoringu v podmínce č. 1.1. 
“ za podmínku se č. 1.1.C.10 vkládá nový oddíl „Provozní zklouška 

spoluspalování produktu TAP spolu s “ a související podmínky takto:

Provozní zklouška spoluspalování produktu TAP spolu s

Krajský úřad vydává provozovateli povolení k provedení provozní zkoušky ke 
spoluspalování paliv vyrobených z odpadu (SRF společně 

v energetickém podílu od ověření vlivu na 
emise znečišťujících látek ve spalinách a obsahy škodlivin v popelovinách při 
ustáleném výkonu fluidního kotle na stanovených výkonových hladinách v 

následujícími závaznými podmínkami:

Zkouška bude realizována v průběhu termínu od září 202
čtyřech samostatných a na sebe nenavazujících etapách, z nichž každá 
bude mít maximální délku 30 kalendářních dnů Celková maximální doba 
skutečného spoluspalování TAP v rámci zkušebního provozu nepřesáhne 

dnů. Maximální množství spáleného „paliva“ během všech zkoušek bude 

Spalovací zkouška bude provedena v souladu s předloženým dokumentem 
„Plán spalovací zkoušky – spoluspalování SRF v Teplárně Komořany“ z 

Bude ověřeno dosažitelné provozně technické maximum pro hmotnostní 
podíl SRF přidávaného k primárnímu palivu (tj. % až dosažitelné provozně
technické maximum za předpokladu plnění nově stanovených emisních 
limitů – předpoklad až 15 %)

u zkoušky bude prováděno kontinuální sledování poměru SRF a 
biomasy dávkovaných do kotle

Bude monitorována teplota, při jaké dochází ke spalování v
zdržení ve spalovací komoře

V době zkoušek budou jednorázovým měřením změřeny emise znečišťujících 
látek rozsahu uvedeném ve Vyhlášce 415/2012 Sb. – příloha č. 4, část I, bod 

– rozčleněné těžké kovy a dioxiny/dibenzofurany (soulad s bodem 2.2.), 
dále i emise PCB, PAH, HCl, HF a TOC a to po nasycení systému (
hodinách od začátku dávkování) pro spoluspalování SRF s biomasou (při 
ustáleném chodu zařízení). Kromě jednorázového měření emisí bude 
provozováno i instalované kontinuální měření emisí včetně HCl

Pro vyhodnocení budou prováděny pravidelné odběry a rozbory vzorků SRF 

Emise HCI budou sledovány kontinuálně; při dosažení preventivní úrovně 



odpovídající 80 % emisního limitu budou bezodkladně přijata provozní 
opatření. Při opakovaném nebo setrvalém překročení emisníh
příslušná etapa bezodkladně ukončen

ČIŽP bude prokazatelně seznámena s přesným časovým harmonogramem 
zkoušky min. 5 dní předem

Ze zkouš zpracován souhrnná hodnotící zpráva, se zvláštním 
důrazem na posouzení vhodnosti provozu v podmínkách Mostecka
budou shrnuty veškeré výsledky, včetně porovnání emisí znečišťujících látek 
do ovzduší bez spoluspalování SRF a se spoluspalováním . Zpráv
předložen krajskému úřadu a ČIŽP

V rámci vyhodnocení spalovací zkoušky je také nutno se vypořádat s 
požadavkem pro energetické využití odpadu uvedeným v § 2, odst. 1, písm. 
e) vyhlášky č. 169/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění přestává 
být tuhé palivo z odpadu odpadem.

Bude ověřeno plnění relevantních technických podmínek provozu 
uvedených v části II přílohy č. 4 Vyhl. č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni 
znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení 
zákona o ochraně ovzduší.

Ostatní podmínky a texty integrovaného povolení zůstávají beze změny.

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad obdržel žádost společnosti United Energy, a.s., Teplárenská 2, 434 
Komořany, IČ 273 09 959, o změnu integrovaného povolení pro zařízení „Teplárna 

Komořany – kogenerační zdroj“. Integrované povolení vydal krajský úřad pod č.j.: 
18.7/Sk, z 19.04. 2004, ve znění změn.

Předmětem změny bylo povolení omezeného zkušebního provozu spoluspalování
TAP spolu s biomasou na stávajícím biomasovém kotli (K6) energetického zdroje „Teplárny 
Komořany“

Na základě žádosti o změnu integrovaného povolení došel krajský úřad podle § 19a odst. 2 
zákona o integrované prevenci k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení 
(ohlášená změna v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení nemá významné nepříznivé 
účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí; změna v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu 
zařízení sama o sobě nedosahuje prahových hodnot uvedených v příloze č. 1 k zákonu o 
integrované prevenci pro hlavní kategorii zařízení; změna se netýká tepelného zpracování 
nebezpečného odpadu).

Smyslem spalovací zkoušky je:

 ověřit dopravitelnost SRF z místa uložení do palivového zásobníku příslušného kotle
 ověřit možnosti přidávání SRF k primárnímu palivu v palivovém zásobníku příslušného kotle
 ověřit možnosti dopravy získané palivové směsi do ohniště příslušného fluidního kotle 
 ověřit vliv spoluspalování palivové směsi na emise škodlivin ve spalinách
 ověřit optimální podíl SRF při spoluspalování s primárním palivem (biomasa)
 ověřit vliv spoluspalování palivové směsi na fyzikálně chemické vlastnosti výstupních 

 ověřit vliv spoluspalování palivové směsi na výkonové a dynamické schop
 ověřit vliv spoluspalování palivové směsi na urychlení koroze tlakového celku kotle
 ověřit vliv spoluspalování palivové směsi na opotřebení materiálů v komoře fluidního lože
 ověřit vliv spoluspalování palivové směsi na tvorbu nápeků popelovin na vyzdívkách
 ověřit vliv spoluspalování palivové směsi na tvorbu nálepů na teplosměnných plochách



tlakového celku kotle
 ověřit možnosti dopravy a vliv na emise při přidávání vápence do spalovací komory 

stávající cestou
 ověřit možnosti dopravy a vliv na emise při přidávání hydroxidu vápenatého před látkové 

 ověřit změnu vlastností SRF z pohledu spoluspalování při různých povětrnostních 
podmínkách

 ověřit změnu vlastností SRF z pohledu dopravitelnosti při různých povětrnostních 
podmínkách

Výsledky z této zkoušky mají prokázat možnost řízené dopravy SRF a primárního paliva do 
palivového zásobníku a použitelnost získané palivové směsi při standardním provozu fluidního 
kotle na různých výkonových hladinách. Při spalovací zkoušce se předpokládá využití smě
s primárním palivem v energetickém podílu od 8 do 15 %. Při spalovací zkoušce bude ověřeno 
dosažitelné provozně technické maximum pro energetický podíl SRF přidávaného k 
primárnímu palivu (tj. 8 % až dosažitelné provozně technické maximum za předpokladu plnění 
stanovených emisních limitů – předpoklad až 15 %) při ustáleném výkonu fluidního kotle na 
stanovených výkonových hladinách v rozsahu od 56 do 110 t/h.

Předpoklad je, že spalovací zkouška bude v TKY provedena s ohledem na stanovené cíle v 
období květen 2026 až duben 2027 na kotli K6 (biomasa + SRF) tj. s palivem (biomasa), které 
provozovatel využívá při vysokoúčinné kombinované výrobě elektrické energie a tepla po 
přechodnou dobu v rámci probíhajícího procesu dekarbonizace teplárny. Spalovací zkouška 
proběhne v celkové délce trvání 120 kalendářních dnů, rozdělených do 4 třicetidenních bloků. 
Množství spoluspalovaného SRF bude odpovídat výše uvedenému energetickému podílu při 
spoluspalování s biomasou a zároveň skutečné výhřevnosti jednotlivých pal

Při zkoušce spoluspalování SRF a primárního paliva (biomasa) bude sledováno a následně 

Přeprava SRF pasovými dopravníky do palivového zásobníku kotle a jeho přidávání k 
primárnímu palivu
Chování a stabilita fluidní vrstvy kotle při různých hmotnostních poměrech spoluspalování
Dosažitelný parní výkon kotle, dynamika změny výkonu kotle a účinnost kotle při zvoleném 
energetickém podílu při spoluspalování
Koncentrace škodlivin vč. plnění emisních limitů – měření emisí na výstupu z kotle za LF:
Kontinuální – stávající měření SO , CO, TZL, doplněné HCl
Autorizované (akreditovaná měřící skupina/vůz) – těžké kovy, HF, dioxiny, furany, TOC, PAU, 
PCB (ve spolupráci s akreditovanou měřící skupino
Kvalitativní parametry použitých paliv i s ohledem na roční období
Kvalitativní parametry výstupních popelovin
Sběr informací potřebných pro posouzení zamýšlených technických úprav palivových 
dopravních tras (přepravitelnost SRF a jeho přidávání k primárnímu palivu při plnění 
palivového zásobníku primárním palivem) 
Sběr informací potřebných pro posouzení technického stavu kotle z hlediska koroze 
tlakového celku, odolnosti vyzdívek a tvorba nápeků při dlouhodobějším použití směsi SRF a 
primárního paliva

Součástí zkoušky je mimo jiné zjištění vlivu spoluspalování na plnění emisních limitů v souvislosti s 
různým poměrem spoluspalování biomasy + SRF. Bude proveden výzkum regresní závislosti emisí 
při spoluspalování biomasy + SRF při různém energetickém podílu SRF (max. do 15 %) a vlivu 
aditiva na snižování znečišťujících látek. 

Délka vlastní zkoušky se s ohledem na stanovené cíle předpokládá v celkové délce trvání 120 
dnů. Celkové množství použitého SRF při realizaci zkoušky nepřekročí 5000 tun (předpoklad cca 
0,5 až 2 t/h SRF přidávaného k primárnímu palivu). Při spalovací zkoušce bude využit kotel K6 a 
jeho stávající palivové trasy, na kterých nebudou realizovány žádné zásadní technické úpravy. 

Veškeré primární palivo (biomasa), které bude určeno pro spalovací zkoušku je uloženo na 
stávajícím externím uhelném hospodářství (dále jen EUHo) v areálu teplárny Komořany. Pro



zkoušku dodané SRF nebude na EUHo dlouhodobě uskladněno, vždy po návozu denní dávky 
bude zpracováno a dopraveno společně s primárním palivem do palivového zásobníku kotle, 
vyjma testování vlivu vnějšího prostředí na uskladněné SRF. 

, krajský úřad zahájil řízení o 
vydání nepodstatné změny integrovaného povolení pro zařízení „Teplárna Komořany –
kogenerační zdroj“ společnosti United Energy, a.s., Teplárenská 2, 434 03 Most Komořany, IČO 

požádal ČIŽP, OI Ústí nad Labem, k vyjádření navrženým změnám podmínek 
integrovaného povolení termínu do 15 dnů od obdržení oznámení

ČIŽP/44/2026/4029 . 2026, který krajský úřad obdržel dne 
zahájenému řízení vyjádřila ČIŽP, OI Ústí nad Labem. Navržené podmínky krajský úřad převzal 

do podmínek rozhodnutí o povolení provozní spalovací zkoušky.

Krajský úřad upozorňuje provozovatele, že tzv. „palivo vyrobené z odpadu (SRF –
recovered fuel)“ zůstává stále odpadem. Uvedené spoluspalování naplňuje dikci zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném znění, tím, že tento záměr je uvedený 
v příloze č. 1, kategorii I či II, bod 54 či 56 (Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních 
odpadů spalováním) k tomuto zákonu. U těchto záměrů je povinné posuzování či zjišťovací 
řízení pro posuzování podle tohoto zákona. Vzhledem k tomu, že podle § 1, odst. 3 zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí „Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je získat 
objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních 
právních předpisů a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti“, musí být tento podklad 

dním z podkladů v řízeních podle zvláštních právních předpisů. Dle zákona o integrované 
prevenci krajský úřad považuje uvedené trvalé využití SRF za podstatnou změnu integrovaného 
povolení.

ustanovením 19a odst. 7) zákona o integrované prevenci krajský úřad vydává 
příloze rozhodnutí úplné znění výrokové části integrovaného povolení pro zařízení „Teplárna 

Komořany – kogenerační zdroj“ ve znění všech změn.

Správní poplatek za vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení při nepodstatné 
změně zařízení uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci se podle položky 96 
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nevyměřuje.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu 
odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu 
státní správy , Bělehradská 1338/15, 400 01 Ústí nad Labem. Prvním dnem lhůty je den 
následující po dni oznámení. Odvolání se podává u Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká 
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. V případě doručení fikcí se pro účely běhu lhůty k 
podání odvolání považuje rozhodnutí za doručené desátým dnem ode dne, kdy písemné 
vyhotovení rozhodnutí bylo uloženo u provozovatele poštovních služeb.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Helena Skalníková
vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného 



Příloh

 Úplné znění výrokové části integrovaného povolení pro zařízení „Teplárna Komořany –
kogenerační zdroj“ ve znění všech změn

 Plán spalovací zkoušky

Rozdělovník:

Účastníci řízení:
adresát

Na vědomí:
ČIŽP, Ol, Výstupní 508/9, 400 07 Ústí
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