
 

 

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 
 

ČÁST A  
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 

 
 

 

Vysvětlivky 

 Rok – uvést příslušný rok, za který je zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení (IP) podávána. 

 
 

1. Identifikace provozovatele zařízení 

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, 
popř. jména, a příjmení 

A.P.E. s.r.o. 

Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý 
pobyt 

Rosická 795, Vinoř, 190 17 Praha 9   

Adresa pro doručování písemností (pokud 
se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ 
trvalého pobytu) 

- 

IČO, bylo-li přiděleno 25748777 

IČ, bylo-li přiděleno CZ25748777 

2. Identifikace zařízení 
 

Rok 2014 



 

 

Název zařízení 

Čisticí stanice vybraných kapalných odpadů 

Adresa zařízení  

Kolbenova 616, 190 02 Praha 9 

Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP  

MZPR98EKAX2Y 

Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona  

5.1 zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními oleji, vždy o kapacitě větší než 10 t 
denně 

Integrované povolení  

S-MHMP-467455/2007/OOP-VIII-97/R-9/08/Zul, ze dne 25.4.2008  

Změny:  

S-MHMP-578593/2008/OOP-VIII-285/R-41/Zul, ze dne 20.10.2008  

S-MHMP-626267/2009/OOP-VIII-326/R-39/Zul,ze dne 02.09.2009 

 S-MHMP-831946/2010/OOP-VIII-342/R-41/Zul, ze dne 05.11.2010 

S-MHMP-1058693/2010/OOP-VIII-41/R-7/11/Zul, ze dne 07.02.2011 

S-MHMP-1092298/2011/OOP-VIII-292/R-34/Zul,  ze dne 29.11.2011 

S-MHMP-785244/2012/OZP-VIII-125/R-13/Zul, ze dne 25.06.2012 

S-MHMP-1148338/2012/OZP-VIII-150/R-17/Mik, ze dne 14.09.2012 

Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok) 

Označení změny Popis změny 

x x 

Vysvětlivky 

 Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence Ministerstva životního prostředí  – uvést údaj, který se zobrazuje u každého 



 

 

dokumentu k předmětnému zařízení v poli „identifikátor zařízení“ ve formátu 12místného kódu z velkých písmen a čísel. 

 Integrované povolení – uvést číslo jednací integrovaného povolení, nabytí právní moci a změny do roku, za který je podávána zpráva.  

 Změny nebo rozšíření zařízení – uvádí se přehled všech změn, které se uskutečnily v zařízení v roce, za který je podávána zpráva o plnění podmínek IP. 

 Označení změny – uvést název a identifikaci změny (tj. číslo jednací změny a nabytí právní moci změny) 

 Popis změny – uvést popis jednotlivých uvedených změn.  

3. Zpracovatel zprávy 

Obchodní firma nebo název/Titul, 
jméno, popř. jména, a příjmení
  

A.P.E. s.r.o. 

Telefon (nebo fax) 283891057 

E-mail  poradenstvi@ape.cz, alena.samcova@ape.cz 

Datum 23. 3. 2015 

 
 

Podpis provozovatele zařízení nebo 
oprávněného zástupce provozovatele 
zařízení 

 

Ing. Alena Samcová, jednatelka  

 

 

mailto:poradenstvi@ape.cz


 

 

Vysvětlivky 
 Uvést obchodní firmu nebo název anebo titul, jméno, příjmení a kontaktní údaje zpracovatele zprávy, pokud se liší od provozovatele zařízení. 

 Datum zpracování – uvést datum, kdy byla zpráva zpracována. 

 Oprávněným zástupcem provozovatele zařízení se rozumí osoba, která je oprávněna předložit zprávu na základě plné moci udělené provozovatelem 
zařízení. 

 Připojit podpis provozovatele zařízení, případně zástupce provozovatele zařízení oprávněného předložit zprávu na základě plné moci. Pokud je 
provozovatel zařízení nebo oprávněný zástupce provozovatele zařízení právnickou osobou, jedná se o podpis fyzické osoby oprávněné podepsat 
zprávu za provozovatele zařízení respektive oprávněného zástupce provozovatele zařízení. 

ČÁST B 
ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 

Podmínky integrovaného povolení 

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 

Označení části IP  

1. Emise 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označen
í části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v 
IP 

Naměřená/
vypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

x x x x x x x 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Integrovaným povolením nejsou stanoveny emisní limity – zařízení podle nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a 
dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (příloha č. 1, bod 6.9. Čistírny odpadních vod) je malým 
zdrojem znečišťování ovzduší. Kapacita vyprodukovaných předčištěných odpadních vod max. 16 m

3
/den nesplňuje podmínky pro zařazení 

do kategorie středních zdrojů.  

1.1. Ovzduší 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Nejsou stanoveny emisní limity 
Nejedná se o vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší podle zákona 
č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší. 

 



 

 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označen
í části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v 
IP 

Naměřená/
vypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

1.2. Voda x x x x x x 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Povolení k vypouštění předčištěných vod z čisticí stanice vybraných kapalných odpadů bylo vydáno rozhodnutím ÚMČ Praha 9 pod S.zn.: 
S P09001360/2011/OVÚR/Val a č.j. P09 024247/2011/OVÚR/ Val ze dne 5.5.2011 

   1.2.1. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Toto povolení je platné do 25.5.2015  

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označen
í části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v 
IP 

Naměřená/vypočte
ná hodnota 

Plnění 
podmínky 
IP 

 

Zdůvodnění  

1.2. Voda  Vypouštěné odpadní 
vody 

700 
m

3
/měs; 

8320 
m

3
/rok. 

7962 m
3
/rok, 

m
3
/měs: 

leden: 640m
3
, únor: 

728m
3
, březen: 

475m
3
, duben: 

679m
3
, květen: 

683m
3
, červen: 

651m
3
, červenec: 

685m
3
, srpen: 

698m
3
,září: 693m

3
, 

říjen: 685m
3
, listopad: 

678m
3
, prosinec:  

667m
3
 

ANO Vypouštěno bylo 7962 m
3
/rok, měsíční 

hodnoty nepřesáhly 700 m
3
/měs. 

Označení Text podmínky IP 



 

 

podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Maximální povolené množství odpadních vod vypouštěných z čisticí stanice do kanalizace pro veřejnou potřebu:  700 m
3
/měsíc a 8320 

m
3
/rok. 

1.2.2. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Vypouštěno bylo 7962 m

3
/rok, měsíční hodnoty nepřesáhly 700 

m
3
/měs. 

 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označen
í části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v 
IP 

Naměřená/vypo
čtená hodnota 

Plnění 
podmínky 
IP 

 

Zdůvodnění  

1.2. Voda  Předčištěné vody 
vypouštěné z čisticí 
stanice do kanalizace 

V souladu 
s Kanalizační
m řádem hl. 
m. Prahy 

Viz příloha č. 1 – 
Rozbory odpadní 
vody za rok 2014 

ANO Kvalita vypouštěné vody je ověřována 
akreditovanou laboratoří. Výsledky 
analýz jsou archivovány. 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Předčištěné vody vypouštěné z čisticí stanice do kanalizace pro veřejnou potřebu budou svým složením splňovat limity dané platným 
Kanalizačním řádem kanalizace pro veřejnou potřebu na území hlavního města Prahy v povodí ÚČOV Praha. 

1.2.3. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Kvalita vypouštěné vody je ověřována akreditovanou laboratoří. 
Výsledky analýz jsou archivovány. 

Příloha č. 1 – Rozbory odpadní 
vody za rok 2014 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označen
í části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v 
IP 

Naměřená/
vypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

x x x x x x x 

Označení Text podmínky IP 



 

 

podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Pro zařízení nejsou podmínky stanoveny. 

1.3. Vibrace 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

x x  

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označen
í části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v 
IP 

Naměřená/
vypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

x x x x x x x 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Provozovatel zařízení bude plnit hygienický limit hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací ve znění pozdějších předpisů, vzhledem ke chráněným stavbám a chráněnému venkovnímu prostoru staveb ve smyslu § 30 
zákona č. 258/2000 Sb. hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A; 
LAeg,T = 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k NV č. 148/2006 Sb. Pro denní 
dobu je LAeg,8h = 50 dB, pro noční dobu LAeq,1h = 40 dB. Obsahuje-li hluk tónové složky, jsou hodnoty o 5 dB nižší. 

1.4. Hluk 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Hygienický limit nebyl překročen, protokol č. 19/2010/FFHK, datum 
měření 29.3.2010. 

 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označen
í části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v 
IP 

Naměřená/
vypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

x x x x x x x 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Pro zařízení nejsou podmínky stanoveny. 



 

 

1.5. Teplo nebo 
jiné formy 
neionizujícího 
záření 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

x x  

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označen
í části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v 
IP 

Naměřená/
vypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

x x x x x x x 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Pro zařízení nejsou podmínky stanoveny. 

1.6. Pachové látky 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

x x  

 

Označení části IP  

2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování ŽP a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud 
k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označen
í části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v 
IP 

Naměřená/
vypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

x x x x x x x 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Provozovatel písemně ohlásí plánované ukončení činnosti zařízení OOP MHMP tři měsíce před ukončením provozu zařízení. Ukončení 
činnosti zařízení bude v souladu se smlouvou s pronajímatelem spol. CREVISTON a.s. 



 

 

2. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

x 
Zařízení bylo v roce 2014 provozováno, smlouva s pronajímatelem je 
stále platná. 

 

 

 

 

 

 

Označení části IP  

3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označen
í části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v 
IP 

Naměřená/
vypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

x x x x x x x 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

V souladu s ust. §82 odst. 2 a ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zákona o odpadech se uděluje souhlas k provozování zařízení k odstraňování 
odpadů dle přílohy č. 4 zákona o odpadech způsobem D9 a souhlas s provozním řádem zařízení, který je součástí tohoto rozhodnutí. Číslo 
zařízení CZA00513. 

3.1. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Zařízení je provozováno v souladu se schválenými provozními řády.  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Seznam přijímaných odpadů zařazených podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 
a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, odvozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, odvozu a tranzitu odpadů 
(Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 381/2001 Sb.) je uveden v tabulce 1. 



 

 

3.2. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Do stanice jsou přijímány odpady ve shodě s platnými rozhodnutími. 
Soulad je ověřován softwarem EVI 8. 

Příloha č. 2, Příloha č. 3 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

V souladu s ustanovením § 82 odst. 2 a ve smyslu ustanovení §12 odst. 6 zákona o odpadech se uděluje souhlas k míšení nebezpečných 
odpadů. Souhlas se týká odpadů uvedených v tabulce 2 zařazených podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. 

3.3. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
V zařízení jsou míšeny odpady pouze v souladu s platnými 
rozhodnutími.  

 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

V souladu s ustanovením § 82 odst. 2 ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech se uděluje souhlas k provozování zařízení ke 
sběru, výkupu, využívání a odstraňování odpadů dle přílohy č. 3 a č. 4 zákona o odpadech způsobem R 12, R 13 a    D15 a souhlas 
s provozním řádem zařízení, který je součástí tohoto rozhodnutí (Provozní řád zařízení ke sběru, výkupu a skladování odpadů – příloha č. 2 
tohoto rozhodnutí, počet stran základního textu 31, počet příloh 4, aktualizace ze dne 06.08.2012 – dále jen  Provozní řád pro sběrné místo 
odpadů). Číslo zařízení (číslo provozovny): CZA00557. 

3.4. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
V zařízení je s odpady nakládáno v souladu s platným provozním 
řádem a platnými rozhodnutími. 

 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Seznam přijímaných odpadů zařazených podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., je uveden v tabulce č. 3. 

3.5. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Do zařízení jsou přijímány pouze odpady uvedené v tab. Číslo 3.  

Označení Text podmínky IP 



 

 

podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Provozovatel zpracuje návrh změn Provozních řádů a předloží OOP MHMP, pokud nastanou změny v provozu zařízení nebo jiné závažné 
okolnosti, a to nejpozději do 60-ti dnů od data vzniku těchto změn, vyjma kapitol uvádějících jména vedoucích pracovníků a důležitá 
telefonní čísla. 

3.6. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Za zpracovávané období nedošlo k žádným změnám.  

 

 

 

 

 

 

Označení části IP  

4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a 
povrchových vod, přírody a krajiny  

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označen
í části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená 
v IP 

Naměřená/
vypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

x x x x x x x 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Provozovatel v termínu do 30.6.2008 předloží na vodoprávní úřad ÚMČ Praha 9 ke schválení  Provozní řád čisticí stanice zpracovaný podle 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. 

4.1. Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 



 

 

ANO 

Provozovatel předložil vodoprávnímu úřadu ÚMČ Praha 9 ke 
schválení Provozní řád čisticí stanice zpracovaný dle zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách v platném znění, dne 29.2.2008. ÚMČ Praha 
9 tento Provozní řád schválil rozhodnutím ze dne 9.9.2009, č.j.: P09 
043940/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označení části IP  

5. Další zvláštní opatření ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které OOP MHMP shledal nezbytnými s ohledem na místní podmínky 
životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označen
í části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená 
v IP 

Naměřená/
vypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

x x x x x x x 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Provozovatel zařízení zajistí provedení zkoušky těsnosti potrubí a nádrží určených pro nakládání s nebezpečnými látkami, provozních nádrží 
a provozních jímek pro nakládání s kapalným odpadem.  Zkouška těsnosti bude provedena oprávněnou osobou dle ČSN 75 0905 s četností 
do 2 let od nabytí právní moci integrovaného povolení a pak každých 5 let. 

5.1. Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 



 

 

ANO 

Zkoušky těsnosti nádrží určených pro nakládání s nebezpečnými látkami, 
provozních nádrží a provozních jímek pro nakládání s kapalným odpadem byly 
provedeny ve dnech 4. -5.3.2010 s kladným výsledkem. Vzhledem ke 
skutečnosti, že při vodoprávním řízení dne 20.3.2014 bylo zjištěno slabé rosení 
stěny přijímací jímky č. 2, byla zkouška těsnosti zopakována ve dnech 30.4.-
5.5.2014 s kladným výsledkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označení části IP  

6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označen
í části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená 
v IP 

Naměřená/
vypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

x x x x x x x 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Provozovatel bude vyhodnocovat specifickou spotřebu energie a vody způsobem zavedeným u provozovatele a toto vyhodnocení bude 
předkládat v roční závěrečné zprávě o plnění podmínek integrovaného povolení. 

6. Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 



 

 

ANO 

Byly sledovány následující spotřeby:  

Odběr vody: 360,8 m
3
/rok 

Spotřeba elektřiny: 47 120 kWh 

Suroviny: 

Kyselina sírová: 19,11 t 

Síran železitý: 27,833 t 

Vápenný hydrát: 14 t 

Sokoflok: 0,1 t 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označení části IP  

7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označen
í části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená 
v IP 

Naměřená/
vypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

x x x x x x x 

Označení Text podmínky IP 



 

 

podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Objekt není zařazen do skupiny A, ani do skupiny B, ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti 
s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o prevenci závažných havárií). 

7.1. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

x x  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

V souladu s ustanovením § 126 vodního zákona se pro zařízení schvaluje plán opatření pro případ havarijního úniku závadných látek (dále 
jen „Havarijní plán“), (příloha č. 3 tohoto rozhodnutí, celkem počet stran 15, počet příloh 3), vypracovaný na základě ustanovení § 39 
vodního zákona v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, 
způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků (dále jen vyhláška č. 450/2005 Sb.). 

7.2. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Zařízení má zpracován Plán opatření pro případ havarijního úniku 
závadných látek, který je platný a nebyl aktualizován. 

 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Provozovatel jako uživatel závadné látky bude havarijní plán aktualizovat do jednoho měsíce po každé změně, která může ovlivnit účinnost 
a použitelnost Havarijního plánu. Aktualizovaný Havarijní plán předloží uživatel závadných látek OOP MHMP ke schválení. 

7.3 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

x V roce 2014 nedošlo k aktualizaci havarijního plánu.  

 

 

Označení části IP  

8. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, 
poruchy zařízení, zkušební provoz, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení), při kterých může vzniknout nebezpečí 
ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka. 



 

 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označen
í části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená 
v IP 

Naměřená/
vypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

x x x x x x x 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Provozovatel zajistí při postupech nebo opatřeních týkajících se situací odlišných od podmínek běžného provozu dodržování provozní 
dokumentace havarijního plánu a provozních řádů, ve kterých jsou tyto situace popsány. 

8. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Postupy pro odlišné situace od běžného provozu jsou zpracovány 
v provozní dokumentaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označení části IP  

9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření k jejich omezování, včetně specifikace metodiky měření, včetně 
frekvence, vedení záznamů o monitorování 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 

Označen
í části 
zařízení 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená 
v IP 

Naměřená/
vypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  



 

 

limit) (zdroje) 

x x x x x x x 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Pro zařízení není stanoven. 

9.1. Ovzduší 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

x x  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Provozovatel zařízení bude provozovat čisticí stanici tak, aby nebylo překročeno povolené množství předčištěných odpadních vod 

vypouštěných do kanalizace. 

9.2. Voda 

9.2.1. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Nebylo překročeno povolené množství předčištěných odpadních vod 
vypouštěných do areálové kanalizace, viz bod 1.2.2. 

 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Kontrolní monitorování předčištěných odpadních vod před vypouštěním do kanalizace bude prováděno v ukazatelích: pH, CHSKCr, NL, RAS, 
C10-C40, SO4

2-
, AOX, RL, Crcelk, Pb, Cu, Ni, Cd a Zn s četností minimálně 1 x za měsíc, tj. 12 x ročně. Bude odebrán bodový vzorek z jímky 

předčištěné vody. 

9.2.2. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Odběry a analýzy vzorků odpadních vod provádí akreditovaná 
laboratoř. Výsledky kontrolního monitorování jsou archivovány. 

Příloha č. 1 – rozbory odpadní 
vody za rok 2014 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Odběr a rozbor vzorků vod budou provádět jen laboratoře s osvědčením o akreditaci nebo s osvědčením o správné činnosti laboratoře, 
které vydává ASLAB – Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka. 

9.2.3. Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 



 

 

ANO ALS Czech Republic, s.r.o. -  laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN 
EN ISO/IEC 17025 či Ekologická laboratoř PEAL s.r.o. 

 

 

Označení části IP  

10. Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany 
životního prostředí jako celku. 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označen
í části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená 
v IP 

Naměřená/
vypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

x x x x x x x 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Pro zařízení nejsou stanoveny. 

10. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

x x  

 

 

 

 

Označení části IP  

11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení. Stanovení povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření 
shody s integrovaným povolením. 

Označení Označen Látka/Skupina Hodnota Naměřená/ Plnění Zdůvodnění  



 

 

podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

í části 
zařízení 
(zdroje) 

látek/Ukazatel uložená 
v IP 

vypočtená 
hodnota 

podmínky IP 

 

x x x x x x x 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Podle § 16 odst. 1 písm. e) zákona o integrované prevenci vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek integrovaného povolení. 
Provozovatel každoročně zpracuje a k 31.03. kalendářního roku předloží OOP MHMP souhrnnou zprávu informující o plnění všech 
podmínek integrovaného povolení. První souhrnnou zprávu za rok 2008 provozovatel předloží k 31.03.2009. 

11.1. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Zpráva je každoročně do 31.03. předkládána  na OOP MHMP.  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona o integrované prevenci je provozovatel zařízení povinen:  

 Ohlásit OOP MHMP plánovanou změnu v provozu zařízení, 

 neprodleně ohlásit OOP MHMP všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do 
životního prostředí, 

 spolupracovat s OOP MHMP při kontrole dodržování podmínek integrovaného povolení. 

11.2. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
V hodnoceném období nebyly provedeny změny v provozu zařízení, 
nenastaly havarijní situace a havarijní úniky znečišťujících látek ze 
zařízení do životního prostředí. 

 

 

 

 

Označení části IP  

12. Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku k posouzení vlivů na životní prostředí 

Označení Označen Látka/Skupina Hodnota Naměřená/ Plnění Zdůvodnění  



 

 

podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

í části 
zařízení 
(zdroje) 

látek/Ukazatel uložená 
v IP 

vypočtená 
hodnota 

podmínky IP 

 

x x x x x x x 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Požadavky nejsou stanoveny. 

12. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

x x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označení části IP  

13. Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 



 

 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označen
í části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená 
v IP 

Naměřená/
vypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

x x x x x x x 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Ze strany Hygienické stanice Hlavního města Prahy nebyly v rámci zařízení o vydání IP vzneseny žádné požadavky. 

13. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

x x  

 

 

Vysvětlivky 

 Označení části IP – uvést název a číslo příslušné části integrovaného povolení (např. Opatření pro hospodárné využívání surovin a energie). 

 Označení podmínky v IP (emisní limit, limit) – uvést označení (např. pořadové číslo nebo jiné označení) podmínky podle integrovaného povolení. 

 Označení části zařízení (zdroje) – uvést označení části zařízení (včetně označení výduchu/výpusti), ke které se daná podmínka vztahuje. 

 Látka/Skupina látek/Ukazatel – uvést označení látky, skupiny látek nebo ukazatele (včetně např. odběru podzemních/povrchových vod), k nimž se 
podmínka vztahuje. 

 Hodnota uložená v IP – uvést hodnotu limitu, která je uvedena v platném znění integrovaného povolení (vč. Jednotek). 

 Naměřená/vypočtená hodnota – uvést zjištěnou hodnotu pro danou látku/látky nebo ukazatel podle postupu, který uvádí platné integrované 
povolení (vč. Jednotek). 

 Plnění podmínky IP – uvést stav plnění dané podmínky – ANO (plněno), NE (neplněno). 

 Zdůvodnění – uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky. Odkaz na přílohu s podrobnějšími údaji. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím 
nebo alespoň dílčím způsobem osvědčit údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích 
povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, může zde provozovatel zařízení uvést přesnou 
identifikaci údajů a odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP.  

 Označení podmínky v IP (ostatní podmínky) – uvést číslo nebo jinou identifikaci podmínky uvedené v integrovaném povolení. 

 Text podmínky IP – uvést text podmínky podle znění uvedeném v integrovaném povolení. Plnění podmínky – uvést stav plnění dané podmínky – ANO 



 

 

(plněno), NE (neplněno), Částečně plněno. Zdůvodnění – uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky a další případné podrobnosti.  

 Odkaz na přílohu – uvést do přílohy případně podrobnější údaje k plnění podmínky.  Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň 
dílčím způsobem prokázat údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností 
v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, může zde provozovatel zařízení uvést odkaz na tyto stejné údaje 
v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP. 

 Tabulku je nutné kopírovat pro každou podmínku uvedenou v integrovaném povolení. 

 Řádky tabulky pro jednotlivé podmínky integrovaného povolení je třeba kopírovat v odpovídajícím počtu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ČÁST C 

PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ 
S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI 

 
Vysvětlivka 

 Tato část zprávy se vyplňuje pouze v případě, že pro zařízení jsou v integrovaném povolení stanoveny emisní limity postupem podle § 14 odst. 4 písm. 
b) zákona.  

Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) 

Označení části zařízení  

 

Závěry o BAT  

 

Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s BAT 

Látka/Skupina látek/ 
Ukazatel 

Úroveň emisí spojená 
s BAT 

 Úroveň emisí zařízení   Referenční podmínky Poznámka  

     

Zhodnocení Odkaz na přílohu 

  

 

Vysvětlivky 
 Označení části zařízení – uvést přesnou identifikaci části zařízení (výduchu/výpusti atd.), ke kterému se poskytované údaje vztahují. Použité označení 

musí odpovídat označení v IP. 

 Závěry o BAT – uvést označení příslušného prováděcího rozhodnutí Evropské komise (např. 2012/134/EU), kterým se stanoví relevantní závěry o BAT, 
kapitola a strana/strany, kde je příslušná hodnota uvedena. 

 Látka/Skupina látek/Ukazatel – uvést k jaké látce/skupině látek/ukazateli se dále uváděné hodnoty vztahují.  



 

 

 Úroveň emisí spojená s BAT – uvést hodnotu úrovně emisí spojenou s BAT (včetně jednotek). 

 Referenční podmínky – uvést specifikaci referenčních podmínek, které se vážou k dané hodnotě emisí spojených s BAT 

 Poznámka – uvést doprovodný text v příslušných Závěrech o BAT. Uvést rovněž jaké složky životního prostředí se hodnoty týkají.  

 Úroveň emisí zařízení – uvést zjištěnou (naměřenou, vypočtenou) úroveň emisí ze zařízení. Hodnota musí být uváděna za stejných referenčních 
podmínek jako úroveň emisí spojená s BAT tak, aby mohlo být provedeno relevantní porovnání ze strany povolujícího úřadu.  

 Zhodnocení – uvést, jakým způsobem se dospělo k číselnému údaji „Úroveň emisí zařízení“. Je možné uvést odkaz na normu či obdobný dokument. 
Podrobné odůvodnění případných rozdílů. 

 V případě nutnosti porovnat více látek (skupin látek, ukazatelů) musí být sekce opakovaně zkopírována. 

Použité podklady 

 Číslo Název 

  

 
Vysvětlivky 

 Uvést seznam podkladů použitých při přípravě zprávy, jiných než integrované povolení, jeho změny a příslušné závěry o BAT.  

 Číslo – podklady označit číslem. 

 Název – podklady odpovídajícím způsobem identifikovat. 

 Každý podklad uvést na samostatný řádek.  
 

Přílohy 

Číslo  Název přílohy 

1. Rozbory odpadní vody za rok 2014 

2. Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2014 za provozovnu CZA00513 

3. Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2014 za provozovnu CZA00557 

 
Vysvětlivky 



 

 

 Uvést úplný seznam příloh zprávy. 

 Číslo - přílohy označit číslem. 

 Název – přílohy odpovídajícím způsobem identifikovat. 

 Každou přílohu uvést na samostatný řádek.  

Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

  

  

 
Vysvětlivky 

 Uvést seznam zkratek. 
 
Zkratky 

 BAT – nejlepší dostupná technika 

 DIČ – daňové identifikační číslo 

 EU – Evropská unie 

 IČO – identifikační číslo organizace 

 IP – integrované povolení 

 IPPC – integrovaná prevence a omezování znečištění 

 ISPOP – integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění  

 MŽP – Ministerstvo životního prostředí 

 PID – identifikační kód zařízení uvedený v informačním systému integrované prevence  
 


